הוראות הפעלה לשעון אסטרונומי דגם "ברקאי"
תכנות











חיבור חשמל










ערוץ 3



תכונות כלליות

· 1-3 מגעים יבשים (10A/250VAC).
· 30 תוכניות להפעלה (הפעלה וכיבוי הם 2 תוכניות).
· כל תוכנית לפי אחד או יותר מהפרמטרים הבאים: יום בשבוע, שעה קבועה, זמן משקיעת החמה, זמן מזריחת החמה.
· אפשרות לכניסת AC כבקרה להפעלה/כיבוי מוצאים ללא תלות בתכנות.
· אפשרות לחיבור מודם סלולארי חיצוני.
· אפשרות לטעינת נתונים דרך מחשב (RS232).

הפעלה

בחיבור השעון לזרם החשמל יידלק לד חיווי חשמל ויופיע שעון.
בשעון מס' תוכניות לתכנות. כל דקה מתעדכנים המוצאים בהתאם לתוכניות שתוכנתו. ניתן לבצע עד 30 הפעלות שונות (כיבוי או הדלקה) ליציאה אחת.
בדיקת תכנות שעון


לחיצה על מקש            תציג את התאריך המתוכנת בשעון. לאחר מכן יוצג השעה שבוצע ההפעלה האחרונה והשעה שבוצע הכיבוי האחרון.
כניסה לתכנות

ממסך ראשי, לחיצה על מקש             תכנס לתכנות. במידה ותוכנת קוד סודי יש 


להקיש


התפריט בנוי מתת תפריטים כאשר מעבר בין תפריטים יבוצע ע"י מקש          סיום 


ושמירת השינויים יבוצע ע"י לחיצה על מקש            עד שיופיע End ואחריו לחיצה על 

מקש            יופיע UPd. השעון יחזור להציג.
שחזור הגדרות יצרן
תוך חיבור מתח לשעון, לחיצה רצופה של כ-5 שניות על מקשים              תציג cLr 
ואחרי מס' שניות Code. הקשת הקוד הסודי תשחזר את הגדרות היצרן ותמחק את 
נתוני ההפעלה הקיימים. לקבלת הקוד הסודי נא לפנות לאיש המכירות של החברה.
ביצוע tESt
לצרכי תחזוקה ניתן להפעיל קבוע או לכבות קבוע את כל המוצאים. 

לחיצה על מקש          תפעיל את המוצאים ולחיצה על מקש         תכבה את המוצאים.

הערה: מצב זה מבטל את כל התוכניות האחרות. לכניסה יש ללחוץ על מקשים               

למשך כ-5 שניות.

מבנה התפריט

· Prog 
– תכנות תוכניות.
· Hour 
– תכנות שעה.
· dAtE 
– תכנות תאריך.
· dAy 
– תכנות יום בשבוע.
· YEAr
– תכנות שנה.
· U270 – מציג את מהדורת התוכנה.

תת תוכנית Prog

לחיצה על             תציג P-01. לניווט בין תוכניות לחץ               לשינוי תוכנית לחץ 
יופיע -t-3. כעת יש לתכנת בצורה הבאה:
-,d
: קביעת יום בשבוע להפעלת התוכנית. לקביעה ליום מסוים יש להקיש       עד 

שיופיע ‘d‘. לחיצה על מקש            תציג day1 ויש לקבוע את היום בשבוע (1-7)  


ע"י שימוש בלחצנים               בסיום יש ללחוץ על מקש 
במידה ורוצים שהתוכנית תהיה לכל ימי השבוע יש ללחוץ על מקש         עד 

שיופיע ‘-‘

t,S,r
: קביעת שעת הפעלה/כיבוי לפי זמני חמה או לפי שעון ידועה. לשינוי 

 (t – שעה ידועה, S – זמן משקיעת החמה, r – זמן מזריחת החמה. 


לשינוי לחץ            ויופיע השעה הרצויה או זמן מספר הדקות ביחס לשקיעה או 


לזריחה של החמה. לחיצה על מקש                תשנה את הספרה המהבהבת (או 

תקבע ערך שלילי או חיובי אם מדובר בזמן משקיעת/זריחת החמה), לחיצה על 


מקש            תעבור בין הספרות ולסיום לחץ על מקש          

o,F,-
: קביעת הפעלה/כיבוי או תכנות לא פעיל. לשינוי            
 (o – הפעלה, F – כיבוי, ‘-‘ תכנות לא פעיל)


1,2,3
: קביעת ערוץ להפעלה/כיבוי. לשינוי                 

לסיום לחץ             עד שיופיע End לחיצה על מקש           תצא מהתכנות

תת תפריט Hour


שינוי שעה בפורמט HHMM. מעבר בין ספרות            שינוי ספרה                לסיום 

תת תפריט dAtE

שינוי תאריך בפורמט DDMM. מעבר בין ספרות          שינוי ספרה              לסיום 

תת תפריט dAy

שינוי יום בשבוע. שינוי ספרה                לסיום 

תת תפריט yEAr

שינוי שנה. מעבר בין ספרות            שינוי ספרה                לסיום 

דוגמא

תוכניות 1,2 הן תוכניות קבועות אשר מפעילות את יציאה מס' 3, 15 דקות אחרי 

שקיעת החמה ומכבות את יציאה מס' 3, 15 דקות לפני זריחת החמה.

לכניסה לתכנות יש ללחוץ על מקש               יופיע P-01 לחיצה על מקש              תשנה 

את התכנות, לחיצה על מקש              תעבור בין התכנותים (1-30). לצורך שינוי זמן 


משקיעת/זריחת החמה יש ללחוץ על מקש              עד שתהבהב הספרה השניה משמאל 


שמציגה t,S,r (תלוי בתכנות) וללחוץ על מקש           יופיע השעה או זמן משקיעת/זריחת 


החמה. לשינוי לחץ על מקש             למעבר בין הספרות ולחיצה על מקש               תשנה 

את הספרה (או תקבע ערך חיובי/שלילי אם מדובר בספרה השמאלית ביותר). לסיום 


לחץ על מקש             ליציאה ושמירה יש ללחוץ על מקש           עד שתופיע המילה End 


ולאחר מכן ללחוץ על מקש 

חיבור השעון
                                             ~
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